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Makalah ini menguraikan tentang rancang bangun prototipe sistem informasi kondisi 
gedung. Kondisi gedung dinyatakan dengan tiga variabel keadaan yaitu asap, suhu, 
dan getaran. Jika ada indikasi kebakaran dan/atau potensi gempa maka sebuah 
penanda peringatan (buzzer) akan berbunyi dan informasi dikirim melalui pesan 
singkat ke telepon seluler yang nomor kontaknya teregistrasi dalam sistem. Informasi 
yang dikirim memuat alamat lengkap atau lokasi gedung sehingga pihak-pihak yang 
berkepentingan seperti unit pemadam kebakaran atau dinas yang bertanggung jawab 
dalam penanganan bencana dapat segera mengetahui lokasi kejadian. Prototipe yang 
dirancang dan direalisasikan menggunakan tiga buah sensor, yaitu sensor asap MQ5, 
sensor suhu LM35, dan sensor getaran  SW420. Komponen yang berfungsi sebagai 
unit pemroses utama dalam sistem ini adalah mikrokontroler Arduino. Sebuah 
penampil LCD ditambahkan untuk memperlihatkan nilai dari variabel keadaan yang 
terukur oleh sensor. Modul GSM dihubungkan dengan port output mikrokontroler 
untuk memfasilitasi transmisi pesan singkat ke telepon seluler yang teregistrasi dalam 
sistem. Hasil pengujian menunjukkan sistem berfungsi sesuai tujuan perancangan. 
Setiap data sensor dapat ditampilkan dengan akurasi yang baik serta informasi yang 
menunjukkan indikasi bencana kebakaran atau gempa terkirim melalui pesan singkat 
ke telepon seluler yang nomornya teregistrasi dalam sistem.  
 




This paper describes on a prototype of an information system regarding building 
condition. The condition of the building is stated by three parameters, namely smoke 
concentration, temperature and vibration. If there are indications of fire and / or 
earthquake potential then a warning sign (buzzer) will alert and the information is 
sent via a short text message to a cell phone whose contact number is registered in the 
system. The information contains the complete address or location of the building so 
that the related authority such as fire departments or agencies responsible for disaster 
management can immediately find out the location of the incident. The prototype is 
designed and realized using three sensors, namely MQ5 smoke sensor, LM35 
temperature sensor, and SW420 vibration sensor. The main processing unit of this 
system is the Arduino microcontroller. An LCD is added to show the value of the 
parameters respectively that measured by the sensor. The GSM module is connected 
to the microcontroller's output port to facilitate the transmission of short text 
messages to cellular phones registered in the system. The experimental results show 
the system works well. Each sensor data can be displayed with good accuracy as well 
as information showing indications of a fire or earthquake disaster sent via short 
message to a cell phone whose number is registered in the system. 
 
Keywords : earthquake, fire, building condition, Arduino microcontroller, GSM 
module 
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PENDAHULUAN 
Salah satu ciri perkotaan adalah 
banyaknya gedung-gedung yang dibangun 
untuk kepentingan tempat tinggal ataupun 
komersial. Dewasa ini, perkembangan dalam 
desain dan realisasi sebuah gedung diarahkan 
menuju konsep gedung pintar (smart building). 
Gedung pintar didefinisikan sebagai bangunan 
yang mengintegrasikan data, parameter, dan 
penggunaan energi dalam satu mekanisme 
sehingga diperoleh informasi lengkap tentang 
kondisi gedung (Buckman, Mayfield and B.M. 
Beck, 2014; Batov, 2015; Ghaffarianhoseini et 
al., 2018). Secara umum, sebuah gedung pintar 
dilengkapi dengan sensor-sensor untuk 
mendeteksi parameter, akuisisi data, dan 
pengendali yang berfungsi mengintegrasikan 
data dan menentukan keputusan atas masalah 
yang terjadi dalam sistem (Bakakeu et al., 
2017). Jika setiap gedung dalam kota dibangun 
dengan konsep gedung pintar maka realisasi 
kota pintar (smart city) akan mudah terbentuk. 
Kunci utama dalam realisasi kota pintar adalah 
pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap 
proses atau peristiwa yang terjadi dalam kota 
tersebut (Albino, Berardi and Dangelico, 2015; 
Caird and Hallett, 2018; Siano and Shahrour, 
2018). 
Salahsatu peristiwa yang mungkin 
terjadi pada gedung adalah kebakaran, 
sedangkan peristiwa yang mungkin terjadi 
dalam skala kota adalah gempa bumi. Untuk 
menghindari banyaknya korban berjatuhan 
akibat peristiwa tersebut, mekanisme mitigasi 
harus disiapkan dalam sistem penanggulangan 
bencana. Mitigasi dapat berupa struktural 
maupun non struktural yang bertujuan 
mengurangi dampak korban ataupun kerusakan 
bangunan dan lingkungan  (Yuhanah, 2014). 
Mekanisme tersebut mencakup sistem 
peringatan dini (early warning system), 
evakuasi korban, dan penanganan bencana 
tersebut. Sistem peringatan dini harus 
dibangun untuk meningkatkan kesiapsiagaan 
dari seluruh pihak yang terlibat, baik dari 
pihak yang secara langsung berhubungan 
dengan potensi bencana maupun pihak otoritas 
pengendali di tingkat daerah. Bentuk 
peringatan dini yang efektif berupa penanda 
tentang parameter atau besaran fisis yang 
memberi indikasi apakah akan terjadi bencana 
atau bahkan sudah terjadi bencana. Dalam 
konteks gedung pintar, setiap saat dapat 
diketahui besaran-besaran fisis yang muncul 
dalam gedung dan ada notifikasi atau tanda 
peringatan jika potensi bahaya mengancam. 
Untuk merealisasikan hal tersebut, sebuah 
sistem informasi kondisi gedung dapat 
dibangun untuk memproses data besaran-
besaran fisis yang ada sekaligus penanganan 
sistem peringatan dini terhadap potensi 
bencananya.  
Makalah ini menguraikan tentang 
rancang bangun prototipe sistem informasi 
kondisi gedung.  Kondisi gedung dinyatakan 
dengan tiga variabel keadaan yaitu asap, suhu, 
dan getaran. Keadaan asap dan suhu dapat 
memberi indikasi apakah terjadi kebakaran 
atau tidak, sedangkan informasi getaran 
memberikan gambaran apakah terdapat potensi 
terjadinya gempa bumi atau tidak. Seluruh 
informasi tentang kondisi gedung tersebut 
dapat diperoleh secara waktu nyata karena 
datanya dikirim secara terus menerus 
memanfaatkan teknologi informasi. Jika ada 
indikasi terjadi bencana kebakaran dan/atau 
gempa bumi maka sebuah penanda peringatan 
(buzzer) akan berbunyi dan informasi dikirim 
melalui pesan singkat ke telepon seluler yang 
nomor kontaknya teregistrasi dalam sistem. 
Informasi yang dikirim memuat alamat 
lengkap atau lokasi gedung sehingga pihak-
pihak yang berkepentingan seperti unit 
pemadam kebakaran atau dinas yang 
bertanggung jawab dalam penanganan bencana 
dapat segera mengetahui lokasi kejadian.  
 
METODE 
Secara skematik, sistem yang dirancang 
mengikuti bentuk yang diperlihatkan pada 
Gambar 1, sedangkan diagram bloknya 
diberikan pada Gambar 2. Sistem yang 
dirancang tersusun oleh tiga buah sensor yang 
masing-masing digunakan untuk mendeteksi 
kadar asap, suhu, dan getaran. Kadar asap 
dideteksi oleh sensor MQ5, sedangkan sensor 
suhu menggunakan IC LM35. Sementara itu, 
getaran yang terjadi dideteksi oleh sensor 
SW420. Mikrokontroler Arduino digunakan 
sebagai unit pemroses utama sistem yang 
berfungsi menerima dan mengolah data sensor 
yang selanjutnya akan diteruskan ke komponen 
berikutnya, yaitu penampil informasi (LCD), 
penanda peringatan (buzzer), dan modul GSM. 
Penanda peringatan akan aktif jika ada indikasi 
terjadi kebakaran dan potensi gempa. 
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Informasi tentang hal tersebut berupa pesan 
pendek yang dikirim ke telepon seluler melalui 
modul GSM yang nomor kontaknya 
teregistrasi di dalam sistem. Informasi yang 
dikirim menyertakan alamat lokasi gedung 
yang mengalami kebakaran. 
 
 
Gambar 1. Bentuk skematik sistem yang dibuat 
 
 
Gambar 2. Diagram blok sistem yang 
dirancang 
 
Sensor asap MQ5 terdiri dari dua 
elektroda yang ditengahnya terdapat sebuah 
pemanas. Apabila ada asap dengan konsentrasi 
tertentu terdeteksi oleh sensor maka output 
dari elektroda akan mengeluarkan tegangan 
sesuai konsentrasinya. Sensor MQ5 ini 
merupakan sensor dengan input analog yang 
mampu memberikan informasi konsentrasi gas 
tertentu (Chafekar et al., 2018). Modul sensor 
ini memiliki dua tipe output yang masing-
masing digunakan untuk mendeteksi 
kebocoran gas dan mengukur volume gas 
tersebut dalam satuan tertentu. Output 
digitalnya digunakan untuk mendeteksi 
kebocoran gas sekaligus dapat menjadi pemicu 
untuk rangkaian berikutnya. Bentuk fisik 
sensor MQ5 diberikan dalam Gambar 3.  
 
 
Gambar 3. Sensor asap MQ5 
 
Koneksi antara sensor MQ5 dengan 
mikrokontroler diberikan pada Gambar 4. 




Gambar 4. Koneksi antara sensor asap MQ5 
dan mikrokontroler Arduino 
 
Sensor suhu LM35 adalah komponen 
elektronika yang memiliki fungsi untuk 
mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik 
dalam bentuk tegangan. LM35 memiliki 
akurasi tinggi dan kemudahan perancangan 
jika dibandingkan dengan sensor suhu yang 
lain. LM35 juga mempunyai keluaran linieritas 
yang tinggi sehingga dapat dengan mudah 
dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus 
serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. 
Tegangan keluaran sensor ini akan naik 10 mV 
setiap terjadi kenaikan suhu 1oC. Beberapa 
peneliti menggunakan sensor LM35 dalam 
sistem akuisisi pengukur suhu (Jamzuri, 2016), 
pengendali putaran kipas untuk mendinginkan 
perangkat elektronis dan medis 
(Najmurrokhman et al., 2017), sistem 
pengendali pendingin ruangan (Fikriyah and 
Rohmanu, 2018), dan sebagainya. Bentuk 
sensor suhu LM35 diberikan pada Gambar 5. 
Sementara itu, koneksi antara sensor suhu 
LM35 dengan mikrokontroler diperlihatkan 
pada Gambar 6. Keluaran sensor dihubungkan 
dengan port A1 mikrokontroler. 
 
Gambar 5. Sensor suhu LM35 
TE - 022 
p- ISSN : 2407 – 1846 
e-ISSN : 2460 – 8416   
 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek  
 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018 4 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018  
 
 
Gambar 6. Koneksi antara sensor suhu LM35 
dengan mikrokontroler Arduino 
 
Sementara itu, sensor getaran dalam 
prototipe menggunakan modul SW420 dengan 
tegangan kerja 3,3 sampai 5 V. Jika getaran 
lemah atau tidak terjadi getaran maka nilai 
logika outputnya rendah, sebaliknya jika 
terjadi getaran dengan frekeunsi tertentu maka 
nilai logika output sensor tersebut tinggi. 
Bentuk fisik sensor tersebut diberikan pada 
Gambar 7.  Output sensor dihubungkan dengan 
pin 13 pada mikrokontroler seperti 
diperlihatkan pada Gambar 8. 
 
 
Gambar 7. Sensor getaran SW420 
 
 
Gambar 8. Koneksi sensor getaran SW420 
dengan mikrokontroler Arduino 
 
Dalam prototipe ini, unit pemroses 
utamanya menggunakan mikrokontroler 
Arduino Uno. Mikrokontroler tersebut adalah 
keluarga mikrokontroler ATmega328 yang 
memiliki 14 pin input/output digital dengan 
enam pin-nya dapat digunakan sebagai output 
PWM, 6 input analog, osilator kristal 16 MHz, 
koneksi USB, dan tombol reset. 
Mikrokontroler dapat dihubungkan ke 
komputer dengan kabel USB. Sumber 
tegangan bisa diperoleh dari adaptor AC-DC 
atau baterai. Bentuk mikrokontroler 
diperlihatkan pada Gambar 9. 
 
Gambar 9. Mikrokontroler Arduino Uno 
 
Sementara itu, konektivitas dengan 
perangkat telepon seluler diperoleh melalui 
penggunaan modul GSM. Modul komunikasi 
GSM/GPRS yang digunakan adalah SIM900A. 
Modul ini mendukung komunikasi dual band 
pada frekuensi 900 / 1800 MHz (GSM900 dan 
GSM1800) sehingga fleksibel untuk digunakan 
bersama kartu SIM dari berbagai operator 
telepon seluler di Indonesia. Operator GSM 
yang beroperasi di frekuensi dual band 900 
MHz dan 1800 MHz sekaligus meliputi 
Telkomsel, Indosat, dan XL, sedangkan 
operator yang hanya beroperasi pada band 
1800 MHz adalah Axis dan Three. Modul ini 
sudah terpasang pada breakout-board dengan 
pin header standar 0,1 inchi (2,54 mm). Modul 
GSM SIM900A ini juga menyertakan antena 
GSM yang kompatibel. Gambar 10 
memperlihatkan bentuk modul GSM SIM900A 
yang dilengkapi dengan antena. 
 
 
Gambar 10. Modul GSM SIM900A 
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Modul GSM SIM900A dapat bekerja 
dengan diberi perintah “AT Command”. AT 
Command adalah perintah-perintah standar 
yang digunakan untuk melakukan komunikasi 
antara komputer dengan telepon seluler 
melalui serial port. Melalui AT Command, 
data yang ada di dalam telepon seluler dapat 
diketahui, mulai dari vendor ponsel, kekuatan 
sinyal, membaca pesan, mengirim pesan, dan 
lain-lain. Koneksi antara modul GSM dengan 
mikrokontroler diperlihatkan pada Gambar 11. 
 
 
Gambar 11. Koneksi antara modul GSM 
dengan mikrokontroler Arduino 
 
Integrasi seluruh komponen menjadi 
satu kesatuan diberikan dalam Gambar 12. 
Sebuah penampil LCD ditambahkan untuk 
memperlihatkan data yang diukur oleh setiap 
sensor. Sementara itu, buzzer juga disediakan 
untuk pemberi tanda peringatan terjadi 
kebakaran atau gempa. 
 
Gambar 12. Rangkaian sistem keseluruhan 
 
Pada sistem yang dibuat, indikasi 
kebakaran diperoleh dari data suhu melalui 
sensor LM35 dan data kadar asap melalui 
sensor MQ5, sedangkan indikasi gempa bumi 
diperoleh melalui sensor getaran SW420. 
Setiap sensor akan membaca keadaan suhu, 
kadar asap, dan getaran kemudian data tersebut 
ditampilkan pada penampil LCD. Jika terjadi 
indikasi kebakaran alarm peringatan akan 
berbunyi dan secara otomatis pesan peringatan 
akan dikirim ke telepon seluler yang nomornya 
teregistrasi dalam sistem. Dalam prototipe ini 
indikasi kebakaran ditandai oleh suhu yang 
terdeteksi oleh sensor melebihi 60oC dan/atau 
konsentrasi asap yang terukur oleh sensor 
melebihi 100 ppm. Seluruh proses yang terjadi 
dalam sistem dirangkun dalam bentuk diagram 
alir proses seperti pada Gambar 13.  
 
 
Gambar 13. Diagram alir proses dan sistem 
informasi kondisi gedung 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sebelum seluruh komponen 
diintegrasikan dalam suatu prototipe yang 
kompak, pengujian karakteristik input output 
setiap sensor dilakukan untuk mengamati 
kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang 
dimiliki oleh setiap komponen. Pengujian 
pertama dilakukan terhadap sensor suhu 
LM35. Sensor LM35 bekerja dengan 
mengubah besaran suhu menjadi besaran 
tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari 
LM35 mempunyai perbandingan 100°C setara 
dengan 1 volt atau tegangan keluaran sensor 
ini naik 10 mV setiap perubahan suhu sebesar 
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1oC. Hasil pengukuran tegangan keluaran 
sensor suhu terhadap besar suhu yang dideteksi 
oleh sensor ditampilkan pada Tabel 1. Hasil 
penunjukkan tegangan keluaran LM35 untuk 
setiap nilai suhu yang terjadi memperlihatkan 
bahwa spesifikasi teknis sensor tersebut 
terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, 
sensor suhu LM35 dapat digunakan untuk 
mendeteksi suhu yang terjadi dalam prototipe 
yang dibuat.  
 
Tabel 1. Nilai tegangan keluaran sensor suhu 








28,86 0,28 0,2886 
34,30 0,33 0,3430 
38,12 0,37 0,3812 
40,59 0,40 0,4059 
63,05 0,62 0,6305 
 
Pengujian berikutnya dilakukan untuk 
mengamati kemampuan deteksi sensor MQ5 
terhadap keberadaan asap dan konsentrasinya. 
Hubungan antara konsentrasi asap yang 
terukur dengan tegangan keluarannya relatif 
linier. Hasil pengujiannya ditampilkan pada 
Tabel 2.  
 
Tabel 2. Nilai tegangan keluaran sensor asap 








50 0,20 0,244 
81 0,41 0,395 
100 0,50 0,488 
126 0,62 0,615 
170 0,80 0,830 
217 1,04 1,060 
 
Sementara itu, pengujian untuk sensor 
getaran SW420 dilakukan untuk mengamati 
apakah sensor tersebut bekerja saat ada getaran 
yang melebihi nilai ambang batasnya. 
Berdasarkan data spesifikasi teknisnya, 
tegangan kerja sensor berkisar antara 3,3 V 
sampai 5 V dan tegangan keluaran sensor 
tersebut akan tinggi jika ada getaran yang 
melebihi nilai ambang batasnya. Hasil 
pengujian tegangan keluaran sensor SW420 
diberikan dalam Tabel 3.  
 





Tidak ada 0,10 
Di bawah ambang 0,16 
Di atas ambang 3,43 
 
Integrasi komponen sensor dan yang 
lainnya direalisasikan dalam sebuah prototipe 
sistem berupa replika gedung yang dilengkapi 
dengan sensor suhu, sensor asap, dan sensor 
getaran seperti terlihat pada Gambar 14. Tata 
letak sensor dan komponen lainnya diberikan 




Gambar 14. Replika gedung 
 
 
Gambar 15. Tampak atas tata letak komponen 
 
 
Gambar 16. Tampak depan tata letak 
komponen 
Setiap saat, parameter sistem berupa suhu, 
kepadatan asap, dan ada/tidaknya getaran 
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ditampilkan dalam penampil LCD. Dalam 
prototipe yang dibuat, dua nomor kontak 
diregistrasikan dalam sistem untuk menerima 
pesan yang dikirimkan saat terjadi bencana 
kebakaran dan gempa bumi. Hasil pengujian 
diperlihatkan pada Gambar 17. Pesan terkirim 
masing-masing dalam waktu 14,38 detik dan 
14,73 detik.  
 
 
Gambar 17. Pengujian pengiriman pesan 
pendek dari sistem ke nomor yang 
diregistrasikan 
 
Pengujian terhadap sistem secara 
keseluruhan dilakukan dengan cara 
mengkondisikan suhu ruangan dari suhu 
normal sampai suhu tertentu saat terjadi 
indikasi kebakaran yaitu 60oC serta dengan 
membuat asap buatan sampai konsentrasi asap 
mencapai lebih dari 100 ppm. Pesan terkirim 
saat terjadi indikasi kebakaran diperlihatkan 
pada Gambar 18. Pesan dikirim sebanyak tiga 
kali dengan menyertakan alamat lokasi 
kebakaran dan kata penegas kebakaran yang 
dicetak tebal dan dalam bentuk huruf kapital. 
 
Gambar 18. Pesan terkirim yang memberi 
informasi tentang adanya kebakaran di gedung 
pada alamat yang tertulis dalam pesan 
 
Sementara itu, pengujian terhadap 
indikasi gempa bumi dilakukan dengan cara 
menggetarkan sensor SW420 sehingga getaran 
yang terjadi di atas ambang yang ditentukan. 
Pesan singkat yang dikirimkan kepada nomor 
kontak yang diregistrasikan dalam sistem 
diperlihatkan pada Gambar 19. 
 
 
Gambar 19. Pesan pendek yang memberi 
informasi adanya gempa 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Perancangan dan realisasi dari prototipe 
sistem informasi kondisi gedung telah 
diuraikan. Sistem terdiri atas sensor suhu 
LM35, sensor asap MQ5, sensor getaran 
SW420, mikrokontroler Arduino dan modul 
GSM. Sebuah penampil LCD digunakan untuk 
menampilkan besaran suhu, konsentrasi asap, 
dan ada/tidaknya potensi gempa bumi. Jika 
terindikasi adanya kebakaran dan/atau gempa 
bumi maka sistem mengirimkan pesan singkat 
berisi informasi bencana dan lokasi gedung ke 
nomor kontak yang diregistrasikan dalam 
sistem melalui modul GSM yang dikoneksikan 
dengan port output mikrokontroler Arduino. 
Hasil pengujian menunjukkan sistem bekerja 
dengan baik. Semua sensor dapat mendeteksi 
besaran fisis berupa suhu dan konsentrasi asap 
dengan akurasi sekitar 98 %. Pesan singkat 
yang berisi lokasi gedung dan tipe bencana 
yang terjadi dapat dikirimkan ke nomor kontak 
yang terregistrasi dalam waktu sekitar 14 detik.  
Pengembangan berikutnya dari sistem 
diarahkan kepada penggunaan sensor yang 
lebih banyak dan menerapkan konsep wireless 
sensor network untuk mengefektifkan 
pengolahan informasi dan mengefisienkan 
penggunaan komponen dan sumber dayanya. 
Realisasi sistem secara keseluruhan menuju 
networked control systems yang menyatukan 
semua elemen sistem dari mulai sensor sampai 
pengambilan keputusan secara otomatis 
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menggunakan jaringan komunikasi 
(Najmurrokhman et al., 2013). 
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